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Kgbenhavns Kommune Energi Forum 2022

Kabenhavns Ejendomme & Indkab

* En af Danmarks storste ejendomsadm inistratorer
* Ejendomsportefolje pa ca.3500 bygninger fordelt over 2,6 mil m?

* Ansvar for ca.830 ejendomme
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BEKENDTGYRLSE nr 1179 af 04 -10-2013

BEK nr 1179 af 04/10/2013 (Gaeldende) Udskriftsdato: 26. februar 2019
Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Senere a&ndringer til forskriften
Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin, Ingen

Bygningsstyrelsen, j.nr. 12/02043

Bekendtgorelse om kvalitet, OPP og totalokonomi 1 offentligt byggeri

Kvalitet, OPP og totalokonomi

§ 2. Det skal sikres, at byggeriet under hensyn til formal og ekonomi opnar en god kvalitet, herunder, at
byggeriet far en tilfredsstillende brugsvardi og arkitektonisk fremtraeden, samt en passende balance mel-
lem byggeudgift og driftsokonomi. Det skal herved sikres, at byggeriet far en god fleksibilitet, et lavt
energiforbrug samt en forsvarlig byggeteknisk udformning og baeredygtighed.
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KEID Fokusomrader i byggeriet

Totalokonomiiforhold tildrift, service & vedligehold

Energiforbrug

Indeklima & trivsel

Bygherrestandarder/Dokumentation

Resurseforbrug (vurdering af materialernes & komponenternes livscyklus)

Levetid

Driftsikkerhed

Serviceintervaller (f.eks. komponenter med hyppige serveintervaller ogbekostelig service)
Lebende vedligehold

Fremtidssikring

Tilge ngelighed (servicevenligt)
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Molios beskrivelsesveaerkigj

Bx.010 Byggesag, samt Bx.011 Arbejdsmilj@, herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed

h

Bx.400
Bygningsinstallationer
N LA 3 3 4 r 3
Bx.410 Bx.411 Bx.412
VVSs Sprinkling Keling
Bx.430 Bx.450 Bx.461
Ventilation El IT-kabling
Bx.460 Bx.462
Bygningsautomation Sikring
— | —

| Bxass | Bx.480
El-tavler Teknisk isolering

- -
% Disse beskrivelser findes ogs4 i plus-udgaver. Las mere p bips.dk :
- -

Bx.020 Bx.100 Bx.270 || Bx.350 ||
Arbejder, Byggeplads Trae, generelt Lofter, monteret
generelt
Bx.020 Arbejder, Bx.120 Bx.271 | Bx.360 ||
generelt anvendes til at Jord | Traeelementer, Ieverance_| Tagdakning
udarbejde en - -
arbejdsbeskrivelse til et ———— — — T
omrade, som bips ikke Bx.125 Bx.272 l o
deekker. Jordarbejder for ledninger I_Traeelementer, montage Dare, vinduer og porte, |—
— o — ] leverance
Bx.215 | Bx.280 || Bx
Pele, montage Glas, generelt Dgre, vinduer og porte, |—
montage
Bx.220 Bx.285 | B2
Beton, generelt og pladsstebt Glasfacader og -tage Dgre, vinduer og porte, |—
renovering
esssnssnssurssnsens
. . n
. Bx.221 « | Bx.290 | Bx.380 || Molio KEID tilpasset
: .Bstlo.n?h.al.n?n.h.ar: I:a\:e.ra:n.c? .: Skeletkonstruktioner Fast inventar ) basisbeskrivelse bygherrestandard
sereerrenreanarnras —_—_—— = — Molio arbejdsbeskrivelse
. Bx.222 . Bx.310 Bx.390 Vejle din lng
* Betonelementer, montage * Natursten, leverance |_Beklaedninger, morwteretJ (Dette dokument)
mremssanus
. Bx.225 Bx.320 Bx.395
. Beton, glidestgbning Fuger Bekleedninger, pamurede
P -
Bx.330 | Bx.420 |
. Beton, renovering Maling Aflab i jord
| Bx.240 || Bx.340 || Bx.510 ||
Murveerk Stebte undergulve Befaestelser
Bx.250 || Bx.345 || Bx.520 ||
Stal, generelt Gulve Beplantning

Projekterende
radgivers
projektspecifikke
arbejdsbeskrivelse
til det aktuelle
byggeprojekt




EnergiForum 2022
Kabenhavns Kommune

KEID bygherrestandarder ( 2 af darlige erfaringer)

Dokumenter
* Samleterfaringerne €t sted
| e  Dynamiske dokumenter
B oonroseutomatic  Fagredakterer med hvert sit ansvarsomréde
Bl cvoningsinstalationer  Input fra teknikere ogrddgivere
-~ * Ledelses ogorganisatorisk opbakning
B oo * Rod trdd ivores byggerier
H Koling
H Sikring
H Tveerfaglige dokumenter
H Ventilation
H VVS

Tekniske bygherrestandarder | Kebenhavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)



https://www.kk.dk/erhverv/ejendomme/information-til-leverandoerer-til-kommunens-ejendomme/tekniske-bygherrestandarder

EnergiForum 2022 KEID bygherrestandard, bygningsautomatik
Kgbenhavns Kommune

Kebenhavns Ejendomme (KEID) Bygger Kebenhavn (Byk) Byggerl Kebenhavn (Byk)
Projekter Med totalradgiver Med totalentreprenar
Uddrag af BMS A T
For BMS radgiverydelser Faor BMS rddgiverydelser For BMS radgiverydelser
henvises til KEIDs henvises til ByKs henvises til ByKs
O u m e n S ru u r udbudsbathgelsar med udbudsbetingelser med udbudsbetingelser med
ABR og YBL i nyeste ABR og YBL | nyeste ABR og YBL | nyeste
versioner med rettelser Dg versioner med refttelser Og versioner med rettelser og
retlalsasbladtla | reﬂelsesblat}a m|mh|ﬁqg

BMS-1026: Radglverydelser. Bllag med BMS fagtilsynsplan.
(Ved mtalentiepﬂse leveres ydelsen af totalentreprenarens underradgiver) (Se note 2]|
[

BMS-1029: Oplaeq til detailtidsplan i |
Y

| Bl-(xxxx). "Bygningsinstallationer” Feslles faglige krav fra KEID |
1

Simpelt " BMS-1031: Avanceret
T A Valg mellem C——
AlMIclics T~ lesningsniveauer .- H
Y ]
BMS-1311 Teknisk program for enkelt og 2 BMST5T1: Moo arbedsboskiivelse
simpelt lesningsniveau "Bygningsautomation” (inkl. KEIDs tifejelser)
[Armic H/C2

| BMS-1526: CTS tavior |
| |
BMS-1501 Serviceomfang |

|

| BMS-1505° Udskiftning af GTS undercentralar |
|

BMS-17(xx). Anlsgseksempler |

| |

BMS-1902. CCS koder | BMS-1902. CCS koder eler BMS-1901: 1D-koder |
I |

BMS-1911. Komponent- og kabelmasrkning |

I I
BMS-1921. Brugerrettigheder

I
BMS-1931: Alarmhéndtering

BMS-1946; Lograpport opsastning
I
| BMS-1951: Grafisk Layout

|

| |

BMS5-1941° Logningsopsastning |
|

|

|

|

BMS-1981 Eksempler pa entrapranarans udlerselskantrol
L

Slut

17

Rey.

3531800047

1ar1

BMS-1001

Projekt nr -
B

Tegn. nr..
ad

2021-06-15

Udarbejdet WSP, CHHR
Kontr./Godk_ . Atv. KEID
Dator: 2013-11-28

Rev. dato:

(Ej relevant)
(Se hajre margin)
(Ej relevant)

Placerng (Ej relevant)
Funktion:

Tawlenr -
Filmawn:

KEID, bygherrestandard, bygningsautomatik

Dokument struktur

Emne:
Skitse

omme og Indkeb

Strup
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Eksempel pa skaerpet krav til
garantierkleeringer

BMS VVS

2.7.3 Garantierklzeringer

Stk. 1. Anlaeg skal kunne udbygges med
samme komponentserie (undercentraler,
I/O-moduler, kommunikation mv.) eller kom-
patible komponenter i mindst 5 &r og kunne
repareres i mindst 7 ar.

Stk. 2. Periferi komponenter skal kunne leve-
res i mindst 7 &r, med samme eller tilsvarende
funktion.

2.7.3 Garantierklzeringer
Der skal afleveres folgende garantierklzeringer:
x>

Garantierklzaringer for udfarelse skal afleveres
senest <x> arbejdsdage efter, at arbejdet er
udfart.

Ad stk. 1. Udgdr og erstattes af:

Stk. 1. Anlaeg skal kunne udbygges med
samme komponentserie (undercentraler, I/0-
moduler, kommunikation mv.) eller kompatible
komponenter i mindst 10 &r og kunne repare-
res i mindst 15 3r

Ad stk. 2. Udgdr og erstattes af:

Stk. 2. Periferi komponenter skal kunne leve-
res i mindst 15 ar, med samme eller tilsva-
rende funktion.

Omfanget af kritiske komponenter og deres tilherende minimumslevetid oplistes
Ad ny stk. 3: herunder.
(veer opmaerksom pd de generelle krav i “Byg- Seerligt kritisk komponent Tilherende kreevet
ningsinstallationer vedr. dette emne) o .
minimumslevetid
Falgende komponenter er saerligt kritiske og [gll']
har en kraevet minimumslevetid: . —
szerlig kritisk kempo- | Tilhorende kreevet Automatudluftere der er fysisk placeret mere 8 ar
nent minimumslevetid end 7 meter over feerdigt gulv (og dermed
[ar] . . :
e P kraever lift, stillads, el. lign.)
Undercentraler, I/0- 5 &r
moduler og IBI-regu- . . . o
9 9 Armaturer i vandinstallationer 6 ar
latorer
Ccoz2-fplere 6ar
- . g . . o
Radiatoraktuatorer | € ar Afspasrringsventiler 10 ar
Netvaerksudstyr 8 ar
(switch/router/
. -~ O
Gateway) _ Komponenter der er fysisk placeret mere end 7 | 8 ar
Automatikkomponen- | 8 dr i - frerdic I 1 der 1 kras i
ter der er fysisk pla- meter over feerdigt gulv (og dermed kresver
ceret mere end 7 m. lift, stillads, el. lign.)
over faerdigt gulv (og
dermed kraver lift, -
stillads, el. lign. Kontraventiler 8 ar
<x> <X

2.7.3

Garantierklzaringer

Der skal afleveres fglgende garantierklzeringer:

* 10 ars systemgaranti brugsvandsanlag

. <

Ad ny stk. 1.

Systemgarantien for brugsvandsanlzegget skal omfatte rgr, fittings og afspasrrings-
ventiler. Garantien skal gives direkte fra producenten af produkterne.

Falgende komponenter er seerligt kritiske og har en kreevet minimumslevetid:
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Skabeloner til fagtilsynsplaner

KEID dokument nr.: EMS-1026 | Orbicon projektnr.: 3531800047 | Projekttitel: KEID, bygherrestandard | Bygherre: KEID

Entreprise: (Indsast navn f.eks. BMS, CTS, IBl, mv.) Entreprengr: (Indsest navn)

Emne for tilsynsplan: (Indsast emne f.eks. BMS) \ Tilsynsplan nr: (Indsast nr.) Version: 4 Dato: 2020-07-08

Fagtilsyn: (Indssst firmanavn og initialer) Godkendt: KEID, DLJ. Side: (Se sidehoved)

Lebe- | Emne/Aktivitet Tilsynsmetode/-type | Tidspunkt/frekvens Kriterier for Dokumentation

nr. (Hvad skal der feres tilsyn med ?) (Hvordan fores der tilsyn?) (og omfang) godkendelse (Hvordan

{Hvornar fares der tilsyn?) dokumenteres tiisyn?)

1. Planlagning og projektering: Principper og prever

1.1 KS-handbog DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport

1.2 Procesgranskning (entreprengrens DG Ved modtagelse (15 %) BSB, ARB, BYB Referat

arbejdsdokumenter)

1.3 Ventildimensionering DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsrapport

1.4 Tavlelayout og el-data DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsrapport

1.5 Hovedstation (HW+SW) DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsrapport

1.6 Logningsopsastning DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsrapport

1.7 Lograpportopsastning DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsrapport

1.8 Alarmopsaetning DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsrapport

1.9 Brugerrettigheder DG Ved modtagelse (100 %) ARB, BYB Tilsynsrapport

Lebe- | Emne/Aktivitet Tilsynsmetode/-type | Tidspunkt/frekvens Kriterier for Dokumentation

nr. (Hvad skal der fores tilsyn med?) (Hvordan feres der tilsyn?) {og omfan g} godkendelse (Hvordan
(Hvornar feres der tilsyn?) dokumenteres tilsyn?)

2. Materialer og produkter: Principper og prever

2.1 Kabelmasrkning DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport

2.2 Komponentmeaerkning DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport

2.3 Loftskinne maerkning DG + VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport

2.4 Rumfglere (temp.+CO2) DG + VK Projektgennemgangs- BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport
mede (100 %)

25 @vrige "brugersynlige” komponenter DG + VK Projektgennemgangs- BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport
made (100 %)

10
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Skabeloner til fagtilsynsplaner

EnergiForum 2022

Lobe- | Emne/Aktivitet Tilsynsmetode/-type | Tidspunkt/frekvens Kriterier for Dokumentation
nr. (Hvad skal der fores tilsyn med?) (Hvordan feres der tilsyn?) (og omfang) godkendelse (Hvordan _
(Hvornar feres der tilsyn?) e
3. Kvalitetssikring
3.1 Entreprengrens kvalitetssikrings- DG/VK Lebende (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport
dokumentation
4. Udfoerelse
4.1 Komponentmontage VK Legbende (5 %) ARB, BYB Tilsynsrapport
4.2 Elinstallation VK Lgbende (10 %) ARB, BYB Tilsynsrapport
4.3A Opmeerkning, kabler VK Lgbende (5 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport
4.3B Opmeerkning, komponenter VK Lgbende (5 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport
4.4 Tavler VK Lgbende (50 %) ARB, BYB Tilsynsrapport
4.5 Hovedcentralbilleder VK Lebende (20 %) ARB, BYB Tilsynsrapport
4.6 Logninger VK Lebende (5 %) ARB, BYB Tilsynsrapport
4.7 Lograpporter VK Lebende (25 %) ARB, BYB Tilsynsrapport
4.8 Alarmopseetning VK Lebende (10 %) ARB, BYB Tilsynsrapport
Lebe- | Emne/Aktivitet Tilsynsmetode/-type | Tidspunkt/frekvens Kriterier for Dokumentation
nr. (Hvad skal der fores tilsyn med?) (Hvordan fores der tilsyn?) (og omfan g) ng kendelse (Hvordan 7
{Hvornar feres der tilsyn?) dokumenteres tilsyn?)
5. Slutkontrol
5.1 KS-dokumentation DG + MK Lebende (100 %) BSB, ARB, BYB | Tilsynsrapport
52 Funktionsafpravning DG + VK Lebende (10 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport
53 Alarmliste VK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB | Tilsynsrapport
54 Heendelsesdatabase VK + MK Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport
55 Lograpporter VK Ved modtagelse (50 %) BSB, ARB, BYB | Tilsynsrapport
5.6 CE-meerkning DG Ved modtagelse (100 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport
57 Tegninger "som udfgrt” DG Ved modtagelse (10 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport
5.8 D&V-dokumentation DG Ved modtagelse (50 %) BSB, ARB, BYB | Tilsynsrapport
5.9 Testperiode DG+ VK + MK Ved afslutning (50 %) BSB, ARB, BYB Tilsynsrapport

11
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BR18 — Krav til funktionsafpravning far
Ibrugtagning

BR18 geeldende fra 2021-01-01.
(Kilde: Krav som fremgar af Bygningsreglementet.dk d. 2020-12-22)

§ 249

§ 298b

§ 327a

§ 327b

Der skal gennemfgares en funktionsafprevning af elevatorers energiforbrug fer ibrugtagning. § 384

Der skal gennemfares en funktionsafprevning af bygningsautomatik({inden ibrugtagning.
Funktionsafprgvningen skal pavise, at bygningsautomatikken er korrekt installeret og reguleret,

virker efter hensigten og giver bygningen den forudsatte energimaessige effektivitet. § 391

Der skal gennemfgres en funktionsafprevning af energiforsyningsanleeg baseret pa vedvarende
energi i tilknytning til bygninge! Funktionsafprevningen skal pavise, at
anlzegget er korrekt installeret og har den forudsatte energimaessige effektivitet.

Der skal gennemferes en funktionsafprevning af energiforsyningsanlaeg i tilknytning til bygninger § 450

Funktionsafprevningen skal pavise, at anlaegget har den forudsatte

energimaessige effektivitet.

12

Der skal gennemferes en funktionsafprevning af belysningsanleegget ffer ibrugtagning.
Funktionsafprevningen skal dokumentere, at belysningsanlsegget overholder

bygningsreglementets krav til belysningsstyrke, samt at dagslysstyring, bevaegelsesmeldere og
zoneopdeling fungerer efter hensigten

Kontrol

Der skal gennemferes en funktionsafprevning af varme- og keleanlseg(fer ibrugtagning.
Funktionsafprevningen skal dokumentere, at varme- og keleanlaeggene overholder

bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Kontrol

Der skal gennemferes en funktionsafprevning af ventilationsanlsegget fer ibrugtagning.

Funktionsafprevningen skal dokumentere, at ventilationsanlaegget overholder
bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug til lufttransport, luftmaengder, samt at eventuelt
behovsstyring fungerer efter hensigten.
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Central styringsstrategi for en digital fremtid

Nuveerende Konstellation _
Alarmhandtering pd hver eneste hosting KEID Fremadrettet Strategi

32 lokationer 4 lokationer (1 flyttet) 1 lokation 1 lokation 1 lokationer 4 lokationer 1 lokation (1 flyttet SE)

1 fokation 2 lokationer 570 Enheder Danfoss Portal p——
Schneider Webhotel (iagara
Schneider StruxureWare Niagara 4

Danfoss ECL 310 IQvision KIT Firewall
Tridium Niagara

Danfoss Portal

s switch A rra—

Honeywell Systemhuse

Fiber Konverter Bus Baseret Hardware

Fremtidig
Potentiale

Eks. 1 =
Hawk Lokal Grafisk layout

TDC Tele
oo ]z
Router {Med og uden PC)

L)
Bus el. ip.

Eksterne pumpe alamer (ca. 800stk)

Rottefaelder (interne fejl samt dede rotter) Ekstem Radgiver ~ CTS Entreprener Integrator ~ KK ekstem bruger
Leekage sikring

ABAAIA ADK TVO

Elevatorfejl

Lysanlazg

* Fradecentraltilcentralstrategi

 Konsolideretover 30 eksterne til4 centrale hostinger

* Centrale servere hostet i KIT (koncernIT) milje

* Teknisknetverkiintern IT infrastruktur

e Smartgrid projekt isamarbejde med IBM (Flex platform)

* Flexvarme projektisamarbejde med HOFOR og Danfoss/Leanheat
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- Tiek at du har faet det!
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