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Hvem er KeepFocus A/S

Virksomhed i Silkeborg

Forbrugsmaling og energiledelse
siden 1990’erne

Cloud-baserede software produkter
0g services til virksomheder, stat,
kommuner og boligforeninger

En del af den tyske energikoncern,
Noventic




KeepFocus mission

Engageret deltagelse i gren transformation
af den danske bygningsmasse
gennem aktiv energiledelse



Energi- og CO2 ledelse pa et nyt plan .,

Energi- og CO2
planlaegning
CO2 regnskaber Resultat
(1SO 14064) opfelgning

Bygnings Energimaerker Data-baseret ledelse
benchmarking og retning

Bygnings Energiledelse e
performance (ISO 50001) rapportering

Forbrugs Beboer Forbrugsinspektion Spild og Naeste generations
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Data anvendelse

Data indsamling Data API / Mere om dette pa
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EMS og fordelingsmaling i én cloud-lgsning

¢ Fordelingsmaling — alle forbrugsarter (OMS)

— ¢ Fordelingsregnskaber (EED)
é: ¢ App med forbrugsvisualisering og sparetips (EED)
_g.: ¢ Alarmering ved spild og unormalt forbrug
EE: & Tilvalg af indeklima maling
E:. ¢ Hoved- og bi-maling — alle forbrugsarter (OMS)
— . I_:clrtlru_g§u_d\iik_lirlg_fo_r bygning (inkl. CO, og kr.)
:_ _______ : _____ B r Driftsovervagning bl.a. :
I ‘r:. : : ® Solcellers effektivitet |
: — . : : ® Fjernvarmeafkgling :
| — ! j_ _ _® Varmepumpe COP |
: : & Alarmering ved spild og unormailt forbrug




Driftsovervagning i dag — App.KeepFocus
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Driftsovervagning i dag — App.KeepFocus

Instalationer ©" 3 Malerforbrug | Bygning B | Ad. Retur Temp Dagli
> Boligforeningen Afd A2 ag Ig gns'
> (" Bygningerne etur temp-
~ (% Industrivirksormheden
~
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Driftsovervagning i dag - Dashboard til info-skeerme
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Krav til neeste generations driftsanalyse

¢ Kombinere dataseet fra flere relaterede malere og sensorer (f",
& Praesentere handlingsorienteret indsigt til driftspersonale _i:%

¢ Papege problemstillinger '-R.

¢ Tydeliggare gkonomiske konsekvenser/besparelser %

@ Anvise mulige arsager og lgsninger (med/uden ML og Al) \\ :g:g
¢ Sterre lgsninger kan indga i energiledelses planlaegningen =



Naeste generations driftsanalyse

Graf Kort
Q Seq installationer

e 00 Administration Liste oversigt over gruppe: Administration
. [ CityHalls
[4)) + O Material Yard
. Veelg Periode
. [l Recycling Stations % Fiernvarme Solceller ‘ Varmepumpe f Solpanel E Gns UGE e
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+ O Daycare < P P o
o
~ (1 DlBernekseret Uldum - Kzervejen 30 City Hall1 9,0 85 27 65 38 - 41 600
III ~ () DIDaycare Lille Dalbyvej - Lille Dalby City Hall 2 71 73 33 13 38 41 500

~ (1 DlDaycare @sterled - @sterled 2 Material Yard 1 3.0 71 23 B4 * 46 4B1kr o 600

~ () DIEventyrhaven - Kofodsvej 4, Lindv

Recycling Station 1 3,0 6,7 L34 B0 37 41 600
~ (1 DlGaestehuset - Torvegade 16

Recycling Station 2 27 9,3 22 70 * 48 521 kr 41 600
~ (1 DlKindergarten Giraffen - Senderba

Recycling Station 3 4.5 81 30 59 38 41 600

~ () DiKindergarten Sestjernen - Meller:
~ () DiLarge daycare Dalbyvej 51 - Dalby
« () Dllarge daycare Hjortsvang - Skolel Vigtigste n¢gleta|
v O DiLarge daycare in Lindved - Tingba for installationstype
v () DliLykkebo Kindergarten - @sterbrog per bygnlng

~ (1 DIMyretuen Nature kindergarten - £



Driftsanalyse - fjernvarme b

1. Veelg data fra malere

a. Hovedmdler - Samlet
b. Bimdler - Varmt vand
c. Bimaler - Opvarmning

Retur Temp.
Retur Temp Benchmark
Afkeling
== Frem Temp
Liter / kwh
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AD Juelsminde City hall - Tofteskov
AAD Meeting room at Uldum City hall

AD Uldum City hall - Tjernevej 6-10

DI Barnekaeret Uldum - Kzervejen 30
DI Daycare Lille Dalbyvej - Lille Dalby
DI Daycare @sterled - @sterled 2

DI Eventyrhaven - Kofodsve] 4, Lindy
DI Geestehuset - Torvegade 16

DI Kindergarten Giraffen - Senderba
DIKindergarten Sestjernen - Maller:
DI Large daycare Dalbyvej 51 - Dalby
DI Large daycare Hjortsvang - Skolel
DI Large daycare in Lindved - Tingba
DI Lykkebo Kindergarten - @sterbrog

DI Myretuen Nature kindergarten - s

2. Evaluer afkgling i perioden

Graf oversigt over installation: City Hall 1
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Retur Temp = FremTemp
Retur temp benchmark Liter / kwh
Afkaling
] Problem
1 For lav returtemp opvarmning

Opvarmning : Manedlig retur temp hej
482 (krav 40°)

3 Opvarmning: For hait forbrug sommer

a Veelg Periode
Ar

Y Fitre

Temp

40°

Samlede omkostninger til retur temperatur i perioden:

78.717 DKK t

Mulige &rsager

P

[

N o=

Defekt reguleringsudstyr.
Snavs i snavssamler eller veksler.

. Lejemal med for lav afkaling. <vis lejeméls liste>

Defekt eller forkert reguleret udst

Cirkulationspumpe ikke slukket
Manglende sommerudkobling pé styring

Forkert indstillet temperaturgraense pa sommerudkobling.

Handling



Derfor lykkes vi

& Markedets mest robuste cloud-baserede energiplatform som fundament

¢ Flere nye brancheerfarne kolleger ombord i KeepFocus
¢ Danfoss, Kamstrup, Vitani, Grundfos mv.

& Gennem kundesamarbejde
& Gennem leverandgrsamarbejde

& Engagerede udviklere, der motiveres af baeredygtig omstilling af vores
samfund
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