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• Fredningsmyndigheden skal give tilladelse - Center for Kulturarv

• Må ikke kunne ses 

• Indgreb i konstruktioner – skjules, men stadig indgreb

• Skakte og hulrum i hele bygningens højde 

• Konstruktioner med ringe brandmodstandsevne

• Oplag - Bolig

• Anvendes til forsamlingslokaler – brandtekniske installationer, flugtveje

UDFORDRINGER I FREDEDE BYGNINGER



Mange brande opstår under renoverings-
og ombygningsarbejder
• Manglende brandadskillelser
• Åbne døre
• Affald
• Adgangsveje til brandvæsen

BYGGEPLADSER

• Kronborg 1629
• Gråsten 1757
• Provianthuset 1992
• Sparresholm Gods 2013
• Holsteins Palæ 2016
• Notre Dame 2019

Foto: Sparresholm.dk

Provianthuset

Foto: Jyllandsposten

Foto: Jyllandsposten



BRAND CLANDON PARK 2015

• ABA

• Kortslutning el-tavle

• Elevatorskakt kælder – loft

Foto National Trust Images – James Dobson



SKAKTE



VÆGGE

• Vægge/paneler
• Udspændt lærred/tapet på træramme
• Hulrum
• Gennembrydninger



GENNEMBRYDNINGER, SKAKTE OG 
SKORSTENE

• Lemme til skakte
• Skorstene, ledninger
• Brandlukninger



LYSEKRONER OG HEJSEVÆRK



LYSEKRONER OG HEJSEVÆRK



TRUKNE SKORSTENE

• Stol af træ

• Sammenstyrtning –

yderligere skade på 

konstruktioner mv.

Dehns Palæ    Foto: Kristian Linnemann



VINKELSMITTE

• Udsmykning
• Ikke ændre facadeudtryk



ABA LØSNINGER – MULIGHEDER



LINJERØG OG ASPIRATION



BRANDKAMSERSTATNING KOBBERTAG

Kondens – ventilation

Brandsikring



BRANDSIKRING AF DØRE

• Brandmaling 

• Brandpasta

• Ombyggede døre

• Dørsprinkling

• Gulvdørlukkere



SIKRING AF DØRE

• Dørpumper

• Gulvdørlukkere

• ABDL 

Fotos: nogl.dk



SIKRING AF DØRE - DØRSPRINKLING



SIKRING AF DØRE - DØRSPRINKLING



SPRINKLING

• Uvurderligt inventar

• Indgreb i konstruktioner



SIKRING AF BYGNINGER

Fotos: Kongernessamling.dk

Fotos: Fireeater video, YouTube



SPØRGSMÅL?

Helle Thomasen

VITA ingeniører A/S


